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Zawartość dokumentacji projektowej zamówienia:

3.2. Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,

3.3. Projekt wykonawczy,
· 1306-01001-000-00 – Technologia, Część technologiczna
· 1306-02101-000-00 – Budynek chemiczny, Część budowlana
· 1306-03101-000-00 – Budynek chemiczny, Część technologiczno-instalacyjna
· 1306-05101-000-00 – Budynek chemiczny, Część elektryczna
· 1306-05101-000-00 – Budynek chemiczny, Część AKPiA
· 1306-02201-000-00 – Budynek filtrów, klarowników, laboratorium, kotłownia. Część budowlana
· 1306-03201-000-00 – Budynek filtrów, klarowników, laboratorium, kotłownia. Część technologiczno-instalacyjna
· 1306-05201-000-00 – Budynek filtrów, klarowników, laboratorium, kotłownia. Część elektryczna
· 1306-06201-000-00 – Budynek filtrów, klarowników, laboratorium, kotłownia. Część AKPiA
· 1306-02501-000-00 – Budynek pompowni. Część budowlana
· 1306-03501-000-00 – Budynek pompowni. Część technologiczno-instalacyjna
· 1306-03501-000-00 – Budynek pompowni. Część wentylacja i ogrzewanie
· 1306-05501-000-00 – Budynek pompowni. Część elektryczna
· 1306-06501-000-00 – Budynek pompowni. Część AKPiA
· 1306-01601-000-00 – Sieci międzyobiektowe. Część technologiczno-instalacyjna
· 1306-06601-000-00 – Sieci międzyobiektowe. Część AKPiA
· 1306-06701-000-00 – Ujęcie wody Obórki. Część AKPiA
3.4. Przedmiar robót,

1. Dział robót: 
· 45.00.00.00-7: 
Roboty budowlane

2. Grupa robót budowlanych: 

· 45.25.20.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów

· 45.25.90.00-7 - Usługi remontów i konserwacji zakładów

3. Klasy robót budowlanych:

· 45.25.21.20-5 – Zakłady uzdatniania wody

· 45.25.99.00-6 – Modernizacja zakładów

4. Kategorie robót budowlanych:

  - 45.25.21.26-7: Zakłady uzdatniania wody pitnej
WSTĘP  DO

Dokumentacji Projektowej 
Zakres projektu objęty postępowaniem przetargowym dokument nr :      1306 – 00000 – 000 - 00            
1. Informacja dla wykonawców
Na rysunkach w Dokumentacji Projektowej mogą występować nazwy własne lub być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary, które podane są jako orientacyjne w oparciu o projekt budowlany. Można dostarczyć elementy równoważne, spełniające wymagania opisane w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Natomiast wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. 

Projekt wykonawczy obejmuje kompleksową modernizację poszczególnych układów technologicznych (obiektów) jak i kompleksowy remont budowlany poszczególnych obiektów technologicznych.

Ze względu na szeroki zakres projektu oraz ze względu na koszty realizacji, Inwestor zdecydował się zrealizować w pierwszym etapie ograniczony zakres prac objętych projektem.

W niniejszym Załączniku do projektu przedstawiono szczegółowo zakres prac jakie będą wykonane w pierwszym etapie modernizacji.

Roboty wchodzące w zakres niniejszego Kontraktu obejmują jedynie pierwszy etap modernizacji .

Poniżej w opisie wyodrębniono te fragmenty ciągu technologicznego, które podlegać będą modernizacji w ramach niniejszego Kontraktu. 
Zakres modernizacji w pierwszym etapie nie obejmuje natomiast szeregu robót budowlanych, robót związanych z modernizacją kotłowni i sieci cieplnej, wykonania instalacji wentylacji w modernizowanych obiektach.

W stosunku do projektu ograniczono również zakres robót związany z instalacjami elektrycznymi i AKPiA.

Pozycje przedmiarów, które po stronie obmiarowej oznaczone są jako komplet Wykonawca winien wycenić na podstawie schematu technologicznego oraz projektu wykonawczego – np. ilość armatury, kołnierzy, odcinków rurociągów, kształtek itp. Dla danego zakresu robót przypisany został odpowiedni zeszyt projektowy.
Dodatkowo zakres robót został rozszerzony o część związana z modernizacją ujęcia Obórki.
Zakres ten nie jest objęty projektem. Wykonawca winien wycenić ten zakres na podstawie opisu robót, który zamieszczony został w niniejszym Załączniku pkt. 2.2.1.1.
Ze względów rozliczeniowych przedmiar robót podzielono na dwie części.
Wykonawca wypełnia obie części przedmiaru wg tych samych zasad.
Specyfikacje Techniczne obejmują cały zakres projektowy. Przy opracowaniu oferty należy uwzględnić te części specyfikacji, które obejmują zakres robót objętych przetargiem.

2. Zakres robót objętych kontraktem.
2.1. Stan istniejący.
Aktualnie pracujący obiekt stacji uzdatniania wody składa się z następujących obiektów i węzłów technologicznych :

· Ujęcia wody : 

· studnie trzecio i czwartorzędowe w Obórkach

· ujęcie powierzchniowe w Obórkach

· ujęcia głębinowe w Gierszowicach 

· Budynek chemiczny :

· przygotowanie i dozowanie mleczka wapiennego

· dezynfekcja wstępna i końcowa – chlorem

· koagulacja 

· Budynek neutralizacji :

· neutralizacja ewentualnych wycieków chloru

· magazyn beczek z chlorem

· Budynek klarowników i filtrów :

· usuwanie osadów pokoagulacyjnych na klarownikach

· filtracja na filtrach pośpiesznych otwartych

· laboratorium 

· kotłownia

· Budynek napowietrzania :

· napowietrzanie wody z ujęć głębinowych w Gierszowicach

· Budynek zasuw :

· zbiorniki wody uzdatnionej wraz z komorą zasuw

· Budynek pompowni :

· pompownia wody uzdatnionej do sieci

· pompownia wody płucznej do filtrów

· stacja dmuchaw do filtrów

· dyspozytornia

· główna rozdzielnia nn 

Szczegółowy opis stanu obecnego SUW zawarto w części technologicznej projektu budowlanego Tom 0. Część 01 – 1306-01001-000-00

2.2. Zakres modernizacji.
Zakres stanu projektowanego obejmuje remont i modernizację w następujących obiektów kubaturowych: budynku chemicznego, budynku klarowników i filtrów wraz z laboratorium, budynku neutralizacji chloru i budynku zasuw, pompowni. W związku z powyższym w zakresie zagospodarowania terenu nie przewiduje się zmian. Oprócz remontu i modernizacji tych obiektów zakres projektu obejmuje również wymianę rurociągów międzyobiektowych, których opracowanie zawarte jest w części instalacyjnej projektu.

Zakres modernizacji obejmuje:

CZĘŚĆ I – koszty niekwalifikowane.

2.2.1. Ujęcie wody w Obórkach.
2.2.1.1. Branża AKPiA – projekt nr 1306-06701-000-00
System monitorowania pracy ujęcia wraz z pompownią I-go stopnia i przekazem bezprzewodowym do sterowni w SUW Gierszowice. 

Projekt nr 1306-06701-000-00 „ujęcie wody Obórki” – branża AKPiA należy rozbudować o następujące elementy i sterowania dostępne z poziomu systemu wizualizacji w sterowni SUW Gierszowice :

· Dobudowanie drugiego falownika do sterowania wydajnością pomp I-go stopnia

· Sterowanie wydajnością pomp I-go stopnia

· Pomiar parametrów sieci elektrycznej

· Wyłączenie awaryjne pomp I-go stopnia

· Pomiar podciśnienia na układzie lewara 1 i 2

· Sygnalizację prac pomp próżniowych

· Układ dwóch kamer kolorowych obrotowych z możliwością sterowania i pracujących w trybie dzień/noc oraz rejestratorem.

· System alarmowy sygnalizacji otwarcia drzwi (3 szt.) oraz czujniki ruchu (6 szt.)

· Zmianę urządzeń do bezprzewodowego przesyłu danych relacji Obórki – sterownia w Gierszowicach na łącze bezprzewodowe pozwalające na przesył większej ilości danych wymaganych przy przesyle obrazu z kamer np. Wi-Fi

2.2.2. Budynek chemiczny.
2.2.2.1. Branża budowlana – projekt nr 1306-02101-000-00
Nie przewiduje się robót budowlanych. Należy wykonać jedynie drobne prace budowlane związane z wykonaniem fundamentu pod zbiornik ługu. Koszty należy wkalkulować do pozycji przedmiaru w branży technologicznej. Pozostałe prace budowlane zawarte w zeszycie projektowym nr 1306-02101-000-00  nie będą wykonywane.

2.2.2.2. Branża technologiczna i mechaniczna – projekt nr 1306-03101-000-00
W zakresie instalacji technologicznych budynku chemicznym należy wykonać następujące prace przedstawione w zeszycie projektowym z wyjątkiem:
dostawy dwóch zbiorników drugiego koagulanta (flokoru), dostawy zbiornika ługu i dostawy dwóch pomp rozładowczych jelitowych flokoru i ługu - dla zapewnienia pracy ciągu technologicznego należy zaadoptować dwa zbiorniki o pojemności 4 m3 z trzech istniejących zbiorników PIX-u na zbiorniki do magazynowania drugiego koagulanta i ługu sodowego (zbiornik PIX-u o pojemności 10 m3 pozostanie jak dotychczas do magazynowania PIX-u) – Wykonawca zaprojektuje i wykona adaptację istniejącego magazynu PIX- u na magazyn chemiczny (ługu, PIX-u i Flokoru) wraz z wymiana rurociągów i armatury oraz zaprojektować i wykonać punkt rozładunkowy flokoru i ługu, dodatkowo dostarczyć pompę lancową do rozładunku paletopojemników
· modernizacji instalacji mleka wapiennego (pozostaje bez zmian),
· dostawy dwóch zbiorników mieszaczy szybkich – pozostają bez zmian,

Przepustnice (DN300 do DN600) na rurociągu wody surowej dostarczyć z napędem ręcznym (rezygnuje się z napędów elektrycznych typu AUMA).

2.2.2.3. Branża wentylacji i ogrzewania – projekt nr 1306-04101-000-00
Zakres nie obejmuje żadnych prac związanych z wymiana instalacji wentylacji i ogrzewania.
2.2.2.4. Branża elektryczna – projekt nr 1306-05101-000-00
· wymiana oświetlenia i siły pomocniczej dla  pomieszczeń technologicznych  - zakres prac nie objętych przetargiem.
· wymiana podrozdzielni lokalnych w budynku - zakres prac nie objętych przetargiem.
· wymiana instalacji odgromowej - zakres prac nie objętych przetargiem.
· wymiana instalacji 24VAC – zakres prac nie objętych przetargiem.
· wykonanie zasilani szaf AKPiA A012 z rozdzielni R5
2.2.2.5. Branża AKPiA – projekt nr 1306-06101-000-00
· Dostawa szafy  zasilająco-sterującej A011 - zakres prac nie objętych przetargiem 
· Sterowanie instalacją mleczka wapiennego - zakres prac nie objętych przetargiem.
· dostawa układu do pomiaru siły i kierunku wiatru - zakres prac nie objętych przetargiem.
· dostawa instalacji koagulacji - zakres prac nie objętych przetargiem.
· dostawa układu do pomiaru mętności wody surowej - zakres prac nie objętych przetargiem.
· dostawa układu do pomiaru przepływu wody z instalacji napowietrzania - zakres prac nie objętych przetargiem.
· wykonanie nowej szafki do komunikacji z ujęciem w Obórkach wraz z włączeniem do sieci Ethernet

2.2.3. Budynek neutralizacji chloru

2.2.3.1. Branża AKPiA – projekt nr 1306-06301-000-00

Włączenie do systemu wizualizacji i sterowania sygnałów pracy instalacji neutralizacji. 

2.2.3.2. Branża technologiczna – projekt nr 1306-03301-000-00
Zakres nie obejmuje wykonania instalacji technologicznych.
2.2.3.3. Branża wentylacji i ogrzewania – projekt nr 1306-04301-000-00
Zakres nie obejmuje żadnych prac związanych z wymiana instalacji wentylacji i ogrzewania.
2.2.3.4. Branża elektryczna – projekt nr 1306-05301-000-00
Zakres nie obejmuje robót zwianych z modernizacja instalacji elektrycznych .
2.2.3.5. Branża AKPiA – projekt nr 1306-06301-000-00
Zakres nie obejmuje robót zwianych z modernizacja instalacji akpia.
2.2.4. Komora zasuw

Pomimo możliwości wystąpienia w Dokumentacji Projektowej odwołań do komory zasuw, żadne Roboty w tym obiekcie nie wchodzą w Zakres Kontraktu.

Branża budowlana – projekt nr 1306-02401-000-00
Zakres nie obejmuje robót budowlanych w komorze zasuw.
Branża technologiczna – projekt nr 1306-03401-000-00
Zakres nie obejmuje robót technologicznych w komorze zasuw.

Branża wentylacji i ogrzewania – projekt nr 1306-04401-000-00
Zakres nie obejmuje robót zwianych z modernizacja instalacji wentylacji i ogrzewania  w komorze zasuw.

Branża elektryczna - projekt nr 1306-05401-000-00
Zakres nie obejmuje robót zwianych z modernizacja instalacji elektrycznych  w komorze zasuw.
Branża AKPiA - projekt nr 1306-06401-000-00
Zakres nie obejmuje robót zwianych z modernizacją instalacji AKPiA  w komorze zasuw.

2.2.5. Budynek pompowni i dyspozytornia.
2.2.5.1. Branża budowlana – projekt nr 1306-02501-000-00
W ramach prac budowlanych należy jedynie wykonać:

· adaptacje fundamentów pod dmuchawy i pompy wody płucnej oraz adaptacje kanału technologicznego pod zabudowę rurociągów,
· modernizację dyspozytorni w zakresie: oddzielenie dyspozytorni ścianką działową od korytarza i pomieszczenia likwidowanych rozdzielnic wraz z zabudową drzwi przeszklonych PVC, wykonanie sufitu podwieszanego i wymiana oświetlenia, wymiana okna podglądowego na halę pomp, remont posadzek (płytki ceramiczne) i ścian. Wykonawca wykona projekt adaptacji dyspozytorni we własnym zakresie.

2.2.5.2. Branża technologiczna – projekt nr 1306-03501-000-00
Zakres prac w zakresie modernizacji układu technologicznego pompowni obejmuje:

· wymiana istniejących dmuchaw na nowe dostosowane do nowego systemu drenażowego umożliwiające stopniowe zwiększanie wydajności (wyposażone w softstarty) wraz z wymiana armatury i rurociągów,
· wymiana istniejących pomp wody płuczącej na nowe dostosowane do nowego systemu drenażowego umożliwiające stopniowe zwiększanie wydajności (wyposażone w falowniki) wraz z wymiana armatury i rurociągów (ssanie i tłoczenie),
· wymiana orurowania układu pomp próżniowych na rurociągi ze stali szlachetnej

2.2.5.3. Branża wentylacji i ogrzewania – projekt nr 1306-04501-000-00
· wymiana grzejników  - w  modernizowanej dyspozytorni.
· wymiana wentylacji grawitacyjnej- w  modernizowanej dyspozytorni.
Koszty wkalkulować do branży akpia.

2.2.5.4. Branża elektryczna – projekt nr 1306-05501-000-00
· wymiana instalacji odgromowej - zakres prac nie objętych przetargiem. 
2.2.5.5. Branża AKPiA – projekt nr 1306-06501-000-00
· system sterowania pompami głębinowymi - zakres prac nie objętych przetargiem.
· inwentaryzacja istniejących układów pomp wody na miasto 

· przeprojektowanie włączenia układów sterowania istniejących pomp wody do miasta wraz z armaturą do nowoprojektowanych szaf A052 i A053

· włączenie układów sterowania pompami wody surowej wraz z armaturą do szafy zasilająco-sterującej A051

· włączenie do systemu wizualizacji i sterowania sygnałów awarii instalacji chloru (chlorownia, podręczny magazyn chloru, magazyn beczek z chlorem).
2.2.6. Sieci międzyobiektowe.
2.2.6.1. Branża technologiczna – projekt nr 1306-03601-000-00
W zakresie sieci międzyobiektowych należy wykonać następujące rurociągi:

· rurociąg wody po mieszalnikach szybkich w budynku chemicznym do klarowników,
· rurociągi DN20 korekcji pH z budynku chemicznego do galerii filtrów,
· rurociąg ssawny DN800 wody do płukania filtrów – ssanie pomp płuczących filtry z komory zasuw do pompowni,
· rurociąg DN700 wody płuczącej – tłoczenie pomp płuczących filtry z budnyku pompowni do galerii filtrów,
· rurociąg powietrza DN250 z dmuchaw z budynku pompowni do galerii filtrów,
· rurociąg DN900 wód z płukania filtrów – z budynku filtrów do osadników.

2.2.6.2. Branża wentylacja i ogrzewanie – projekt nr 1306-04601-000-00
Pomimo możliwości wystąpienia w Dokumentacji Projektowej odwołań do instalacji wentylacji i ogrzewania, żadne Roboty opisane w projekcie 1306-04601-000-00 nie wchodzą w Zakres Kontraktu.

· sieć cieplna preizolowana łącząca budynek chemiczny – budynek neutralizacji - zakres prac nie objętych przetargiem
· sieć cieplna preizolowana łącząca budynek chemiczny – budynek klarowników i filtrów - zakres prac nie objętych przetargiem
· sieć cieplna preizolowana łącząca budynek klarowników i filtrów – budynek pompowni - zakres prac nie objętych przetargiem
· sieć cieplna preizolowana łącząca budynek klarowników i filtrów – budynek mieszkalny - zakres prac nie objętych przetargiem
· sieć cieplna preizolowana łącząca budynek pompowni – komora zasuw  - zakres prac nie objętych przetargiem
· sieć cieplna preizolowana łącząca budynek pompowni – agregatorownia - zakres prac nie objętych przetargiem
2.2.6.3. Branża AKPiA – projekt nr 1306-06601-000-00
· kanalizacja teletechniczna relacji Komora zasuw studzienka SK2 przy budynku pompowni - zakres prac nie objętych przetargiem
· kanalizacja teletechniczna relacji Budynek Neutralizacji – Budynek Chemiczny - zakres prac nie objętych przetargiem
· rezygnacja z dostawy ekranu wielomonitorowego złożonego z 12-stu monitorów z zabudowanym komputerem na rzecz stacji operatorskiej o parametrach (monitor LCD 22”, komputer z procesorem dwurdzeniowym, 2GB RAM, HDD 160GB, system operacyjny Windows XP Pro)
· system monitorowania i sterowania instalacją mleczka wapiennego - zakres prac nie objętych przetargiem
· system monitorowania i sterowania instalacją w komorze zasuw - zakres prac nie objętych przetargiem
· system monitorowania i sterowania instalacją klarowników - zakres prac nie objętych przetargiem
2.2.7. Budynek kotłowni projekt nr 1306-02801-000-00.

Zakres nie obejmuje żadnych robót związanych z modernizacją kotłowni.

2.2.8. Budynek laboratorium: 

Zakres nie obejmuje żadnych robót związanych z modernizacją laboratorium.
2.2.9. Budynek klarowników, filtrów.

Zakres nie obejmuje prac związanych z modernizacją układu klarowników.

2.2.9.1. Branża budowlana – projekt nr 1306-02201-000-00
Zakres obejmuje:

· renowacja wewnętrznych ścian komór filtrów - ściany wewnętrzne nałożenie powłok antykorozyjnych oraz płytek,
CZĘŚĆ II – KOSZTY KWALIFIKOWANE.

2.2.10. Budynek klarowników, filtrów.
Zakres nie obejmuje prac związanych z modernizacją układu klarowników.

W zakresie stacji filtrów pospiesznych zakres obejmuje prace związane z wymianą systemu drenażowego i galerii rurociągów.
2.2.10.1.  Branża technologiczna – projekt nr 1306-03201-000-00
· modernizacja filtrów w tym:

· usuniecie starego złoża, demontaż płyt żelbetowych  i elementów mocujących, 

· wykonanie wylewki na dnie filtrów pod zabudowę systemu drenażowego,

· montaż nowego układu drenażu niskooporowego – modułowego z nakładką szczelinową ze stali kwasoodpornej tworzącą płaską powierzchnię dna komory i eliminującą konieczność stosowania warstwy podtrzymującej ( zwiększenie objętości złoża ) 

· zasypanie filtrów nowym złożem dwuwarstwowym piaskowo - antracytowym

· wymiana i modernizacja galerii rurociągów dla zespołu filtrów pospiesznych wraz z wymianą armatury na przepustnice międzykołnierzowe  i kołnierzowe dla średnic powyżej  DN500
· wymiana istniejącego zbiornika mieszania pomiędzy klarownikami, a filtrami

· wprowadzenie drugiego układu mieszania wody i ługu sodowego na mieszalniku statycznym,
oraz dodatkowo:

· wykonanie rurociągu fi355 PE 100/SDR26 spustowego osadów z klarowników wraz z włączeniem  do niego rurociągów spustowych z poszczególnych klarowników (10 x DN100 i 10 x DN150) oraz zabudowa zasuwy nożowej i przepływomierza (DN300) na wylocie rurociągu spustowego z klarowników – wykonanie dokumentacji, dostawa i montaż.

2.2.10.2. Branża wentylacji i ogrzewania – projekt nr 1306-04201-000-00
Zakres nie obejmuje modernizacji instalacji wentylacji i ogrzewana w budynku klarowników i filtrów. 
2.2.10.3. Branża elektryczna – projekt nr 1306-05201-000-00
· wymiana rozdzielni główna budynku filtrów RGF1 - zakres prac nie objętych przetargiem
· wymiana rozdzielni główna budynku filtrów RGF1/1 - zakres prac nie objętych przetargiem
· wymiana rozdzielni główna budynku filtrów RGF - zakres prac nie objętych przetargiem
· wymiana rozdzielni RL dla laboratorium - zakres prac nie objętych przetargiem
· wymiana rozdzielni RGF/2 dla pomieszczeń kotłowni - zakres prac nie objętych przetargiem
· wymiana instalacji oświetlenia w hali filtrów - zakres prac nie objętych przetargiem
· wymiana instalacji oświetlenia w galerii filtrów - zakres prac nie objętych przetargiem
· wymiana instalacji gniazd 1-f i 3-f w hali filtrów - zakres prac nie objętych przetargiem
· wymiana instalacji gniazd 1-f i 3-f  w galerii filtrów - zakres prac nie objętych przetargiem
· wymiana instalacji 24VAC w hali filtrów  - zakres prac nie objętych przetargiem
· wymiana instalacji 24VAC w galerii filtrów  - zakres prac nie objętych przetargiem
· wymiana instalacji oświetlenia w hali klarowników - zakres prac nie objętych przetargiem
· wymiana instalacji oświetlenia w galerii rur klarowników - zakres prac nie objętych przetargiem
· wymiana instalacji gniazd 1-f i 3-f w hali klarowników - zakres prac nie objętych przetargiem
· wymiana instalacji gniazd 1-f i 3-f  w galerii rur klarowników - zakres prac nie objętych przetargiem
· wymiana instalacji odgromowej budynku filtrów i klarowników  - zakres prac nie objętych przetargiem
· wymiana instalacji 24VAC w hali klarowników - zakres prac nie objętych przetargiem
· wymiana instalacji 24VAC w galerii klarowników - zakres prac nie objętych przetargiem
· wykonanie zasilania szaf A023, A024, A025, A026 z rozdzielni RGF
2.2.10.4. Branża AKPiA – projekt nr 1306-06201-000-00
· dostawa szafy A021 zasilająco-sterującej klarownikami nr 1 i 2 - zakres prac nie objętych przetargiem
· dostawa szafy A022 zasilająco-sterującej klarownikami nr 1 i 2 - zakres prac nie objętych przetargiem
· W szafie zasilająco-sterującej A023 - zakres prac nie objętych przetargiem :
· zabudowa osprzętu w zakresie sterowania klarownikiem nr 5

· zabudowa sterownika

· Zabudowa w szafie A023 modułów oddalonych wejść i wyjść i włączenie ich do sterownika w szafie A024

· dostawa i włączenie do systemu przepływomierzy DN300 (10 szt.) na napływie do klarowników nr 1..5 - zakres prac nie objętych przetargiem
· układy sterowania przepustnicami i zasuwami w klarownikach nr 1.5 - zakres prac nie objętych przetargiem
· dostawa i włączenie do systemu przepływomierza DN250 na wypływie osadów z klarowników - zakres prac nie objętych przetargiem
· dostawa i włączenie do systemu wibracyjnego sygnalizatora poziomu w korycie przelewowym klarowników - zakres prac nie objętych przetargiem
· dostawa i włączenie do systemu wibracyjnych sygnalizatorów poziomu (2 szt.) z komór napowietrzania - zakres prac nie objętych przetargiem
· wyposażenie  w urządzenia pomiarowe i wykonawcze dla układu klarowników wraz z zasilaniem urządzeń pomiarowych i wykonawczych - zakres prac nie objętych przetargiem.
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