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Dotyczy: Postepowania o udzielenie zaméwienia prowadzonego w oparciu o Wytyczne
w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéow w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko na lata 2014-2020 - zasada konkurencyjnosci - na Kontrakt pn. Zakup agregatu
pradotwérczego na biogaz produkowany na oczyszczalni $ciekow. Kontrakt jest czescig
Projektu pn. ,,Oczyszczanie $ciekéw w Brzegu — faza IlI” wspéifinansowanego w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 — 2020.

Udzielam wyjasnien oraz odpowiedzi na wnioski do tresci zapytania ofertowego — SIWZ

Whiosek z dnia 29.11.2017 — czes$é |

Lp.

Pytanie

Odpowiedz

1

W nawigzaniu do Panstwa odpowiedzi z dnia
23.11.2017r. znak PIU/10/XI/2017 prosimy o
potwierdzenie koniecznosci lub braku
koniecznosci wymiany rozdzielnicy RE2 oraz
aparatéw w polach nr 1 i 14 rozdzielnicy RG i linii
kablowych faczacych te pola z rozdzielnicg RE2.

Przyjmujac, iz nowy agregat G2 ma zosta¢
wprowadzony do rozdzielnicy RE2 w miejsce
istniejgcego agregatu G3, a agregat G3 w
miejsce agregatu G2 oraz majgc na wzgledzie
Panstwa odpowiedz pod liczbg porzadkowg 5, w
ktorej potwierdzacie mozliwos¢ pracy réwnolegtej
nowego agregatu G2 z istniejgcym agregatem
G1 lub G3 nalezy stwierdzi¢, iz rozdzielnica RE2
0 znamionowym pradzie obcigzenia 400A musi
zosta¢ wymieniona.

Czy dostawca agregatu w ramach
przedmiotowego kontraktu powinien przewidzie¢
wymiane istniejgcej rozdzielnicy RE2 oraz
aparatow w polach nr 1 i 14 RG i kabli tagczacych
rozdzielnice RG z RE2? Czy potaczenie kablowe
pomiedzy agregatem a rozdzielnica ma byé
dobrane na moc maksymalng wynikajacg z
postepowania tj. 200kW?

Czy jednak planujecie Panstwo takie $rodki
organizacyjne, ktore uniemozliwig przekroczenie
maksymalnego obcigzenia ponad 400 A?

Zamawiajacy chce zapewni¢ mozliwosé
pracy agregatu o mocy do 200 kW. Jezeli
obliczenia Wykonawcy wskazujg, ze
istniejgcy uktad to uniemozliwia, nalezy
uwzgledni¢ w zakresie stosowne wymiany
istniejacych urzgdzen i linii kablowych,
ktére powinny by¢ uwzglednione w ramach
ceny kontraktowej.

Informacje niniejszg zamieszcza sie w dniu 1.12.2017 r.: na stronie internetowej Zamawiajgcego:
www.pwik.brzeg.pl oraz

na stronie internetowej ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego:
http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl .
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