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Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamo6wienia prowadzonego w oparciu o Wytyczne
w zakresie kwalifikowalno$ci wydatkow w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko na lata 2014-2020 - zasada konkurencyjnosci - na Kontrakt pn. Zakup agregatu
pradotworczego na biogaz produkowany na oczyszczalni $ciekéw. Kontrakt jest czescia
Projektu pn. ,,Oczyszczanie $ciekéw w Brzegu - faza IllI” wspéifinansowanego w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 — 2020.

Udzielam wyjasnien oraz odpowiedzi na wnioski do tresci zapytania ofertowego — SIWZ oraz zmieniam
tres¢ zapytania ofertowego w nastepujacym zakresie:

Whiosek z dnia 17.11.2017 — cze$¢ |

taczacej rozdzielnie RE2, wylgcznik ORG14, z

Lp. | Pytanie Odpowiedz

1 Zamawiajagcy  wymaga od Wykonawcy | Tak, kompletne koszty serwisowe majg
uwzglednienia kompletnych kosztow | pokry¢é  koszty = wszystkich  dziatan
serwisowych agregatu kogeneracyjnego w | niezbednych do spetnienia wymogow
okresie udzielonej gwarancji. Prosimy o | techniczno-ruchowych i utrzymania
doprecyzowanie czy w kosztach tych majg sie | urzadzen w eksploatacji.
znalez¢ réwniez koszty zakupu wraz z dostawg
do siedziby Zamawiajgcego materiatéw szybko
zuzywajacych sie, czesci zamiennych, ptynéw
eksploatacyjnych oraz oleju?

2 Jaki przekr6j posiadajg szyny uzyte do | Tabliczka znamionowa szafy rozdzielni
potaczenia istniejgcego wylgcznika Q2 z | méwi o mocy 400A. Przekréj szyny mozliwy
wytgcznikiem ORG14 w rozdzielni RE2? do sprawdzenia na wizji lokalnej - opis

moéwi o 630A.

Docelowo nowy agregat przetaczany przez
przetgczniki nrQ3.1 i Q3.2 powinien méc
pracowaé wymiennie na obie sekcje.

3 W istniejgcym uktadzie elektrycznym sa Wszystkie agregaty sg opomiarowane —
tylko dwa liczniki pomiarowe energii peten schemat ideowy zasilania: -
elektrycznej, czy trzeba zainstalowac jeszcze przedstawiamy w zatgczniku nr 1°do
jeden licznik do agregatu nr 3? odpowiedzi z dn. 22.11.2017 r.

Warunki przytaczenia do sieci tego nie Jezeli uktad pomiarowy bedzie wymagat
precyzuja. dostosowania — bedzie ono wykonane na
koszt Wykonawcy

4 Istniejgce okablowanie mocy agregatu Jezeli parametry dobranego urzgdzenia
kogeneracyjnego nr 2 jest za mate, aby bedg implikowaty koniecznoéé wykonania
przenies¢ min 160 kW mocy elektrycznej prac zwigzanych z wymiang okablowania
wymaganego nowego agregatu. Czy w ramach | na odcinku agregat — rozdzielnia, w celu
tego zadania jest rowniez wykonanie uzyskania wymaganej funkcjonalnosci
okablowania mocy od agregatu do rozdzielni? pracy agregatu, nalezy takie prace

wykonaé w ramach $wiadczenia
Wykonawcy.

5 Czy Zamawiajgcy przewiduje jednoczesng Tak, docelowo nowy agregat przetgczany
prace nowobudowanego agregatu (G2) i przez przetgczniki nrQ3.1 i Q3.2 powinien
istniejgcego G3 na wspolna szyne? moc pracowacé wymiennie na obie sekcje.
Wigze sie to z ewentualng wymiang
przektadnikéw, wytgcznika, rozigcznika oraz
modernizacjg catej linii.

6 Jaka jest dtugosc linii kablowej 4xYKY 1x185 | Diugos$¢ zalezy od trasy kabla - nie

narzucamy optymainej trasy, ktéra bedzie
wynikata z uwarunkowan przestrzennych i




roztgcznikiem bezpiecznikowym RB-2
umieszczonego w polu nr 14 rozdzielni RG?

optymalizacji kosztéw kabla (zaleznosé

dtugosc/przekroj) - sugerujemy

obecnos$¢ na wizji lokalnej, ktéra

Zamawiajacy zorganizuje 27.11.2017 o
odz. 10.00.

7 Dotyczy Umowa par 9 ust 2 czy w zwigzku z | W czesci Il SIWZ - Wz6r Umowy w
faktem, ze agregat kogeneracyjny jest | sprawie zamowienia publicznego —
urzgdzeniem  zaawansowanym technicznie | Kontrakt § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Zamawiajgcy wyraza zgode, aby przyjat on | ,2. W okresie tym Wykonawca
brzmienie: zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
,W okresie tym Wykonawca zobowigzuje sie do | zaistniatych wad i awarii w wyznaczonym
bezptatnego usunigcia zaistniatych wad i awarii | przez Zamawiajgcego technicznie
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego uzasadnionym terminie oraz dokonywania
technicznie uzasadnionym terminie oraz bezptatnych przegladéw gwarancyjnych w
dokonywania bezptatnych przegladéw odstepach nie dtuzszych niz 6 miesiecy.”
gwarancyjnych w odstepach nie dtuzszych niz 6
miesiecy. ,,

8 Czy w zwigzku z faktem, iz okres rekojmi | Postepowanie o udzielenie zaméwienia
wymagany przez Zamawiajgcego wynosi 60 m- | prowadzone bez zastosowania ustawy z
cy oraz termin realizacji zamowienia wynosi 9 m- | dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
Cy co oznacza, ze zabezpieczenie nalezytego | publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579
wykonania umowy bedzie wnoszone na okres | ze zm.) - Zamawiajgcy nie dopuszcza
przekraczajgcy 5 lat, Zamawiajgcy dopuszcza | zastosowania regulacji opisanej w art. 150
zastosowanie regulacji opisanej w art. 150 ust 7 | ust 7 ustawy Prawo zaméwien publicznych
ustawy PZP?

9 Dotyczy wzor karty gwarancyjnej 1 1.3 b): Wartos¢ poziomu hatasu max. 91 nalezy
Prosimy o podanie w jakiej odlegtosci od rozumiec jako dB(A)/1m
urzgdzenia hatas emitowany przez agregat
kogeneracyjny nie moze przekroczy¢ 91 dB.

10 | Dotyczy wzér karty gwarancyjnej 2 pkt 2.2 w W czesci Il SIWZ - Wzér Umowy w
zwigzku z faktem, ze wspomniany zapis sprawie zamowienia publicznego -
multiplikuje kare za te same okolicznosci co Kontrakt § 13 ust. 3 pkt 2 otrzymuje
zapis w umowy i jest z nim niezgodny, czy brzmienie:
Zamawiajgcy wyraza zgode, aby przyjgt on ,2) za kazdy dzien opdznienia w usunieciu
brzmienie: wad stwierdzonych przy odbiorze, liczony
W przypadku nieterminowego usuniecia Wady od dnia wyznaczonego jako termin
lub wymiany elementu na wolny od Wad przez usuniecia wad — w wysokosci 0,02 %
Gwaranta, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do | wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
naliczenia Gwarantowi kary umownej w ust. 1 niniejszej umowy.” a
wysokosci okre$lonej w umowie par 13 ust 3
punkt 2) za kazdy dzien zwtoki.

11 | Dotyczy wzér karty gwarancyjnej oraz umowa w | Zamawiajgcy nie dysponuje aktualnymi

zakresie gwarantowanego zuzycia paliwa.
Prosze o podanie wartosci referencyjnych dla
sktadu jakosciowego paliwa. Prosze o podanie
sktadu paliwa jakim dysponuje Zamawiajacy.

badaniami laboratoryjnymi gazu.

Whiosek z dnia 17.11.2017 — czesé Il

1

W PFU plik 3.1Brzeg-OS-Agregat-PFU jest na
stronie 18 zapis, poprawny w kierunku
weryfikacji

urzgdzenia bez wzgledu na moc maksymalng
tj.: ,Zuzycia paliwa przy obcigzeniu 100% lub
odpowiednim dla mocy elektrycznej 160kW i
spetniajgcego Warunki przytgczeniowe Tauron
nr WP/035361/2017/003R00 dla zrédet
wytworczych na terenie inwestycji” natomiast w
karcie gwarancyjnej plik Wzor
Karty_Gwarancja07.11.2017 jest informacja,
zamykajgca mozliwos¢ stosowania urzadzenia o
mocy powyzej 160kW, tj.. ,Ponadto Gwarant
oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze w

Wystepujgcy w Karcie gwarancyjnej zapis
jest niewfasciwy. Zamawiajgcy potwierdza
warunek z PFU. Warunek z Gwarancji
Jakosci w pkt 1.3 a) zyskuje brzmienie:
zuzycie paliwa przy obcigzeniu 100% lub
odpowiednim dla mocy elektrycznej
160kW nie przekroczy 75 Nm3/h
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okresie Gwarancji Jakosci: a/ zuzycie paliwa
przy obcigzeniu 100% nie przekroczy 75 Nm3/h
(...)". Brzmienie punktu ,a/ zuzycie paliwa przy
obcigzeniu 100% lub odpowiednim dla mocy
elektrycznej 160kW nie przekroczy 75 Nm3/h”
nie rodzi watpliwosci interpretacyjnych — czy
Panstwo takie doprecyzowanie wniosg?

Czy dopuszczone bedg referencje z realizacji za
ostatnie pie¢ lat zamiast trzech jak wskazano na
str. 7 pliku IDW_agregatOSKR ?

1. W czeéci | SIWZ - Instrukcja dla
Wykonawcow w dziale 9 ust. 2 pkt 1
otrzymuje brzmienie:

,1) wykonali w okresie ostatnich pieciu lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, co najmniej 1
dostawe agregatu kogeneracyjnego o
mocy elektrycznej nie mniejszej niz 160
kW wraz z montazem oraz uruchomieniem
na terenie oczyszczalni sciekow.”

2. W zatgczniku nr 3 do Instrukcji dla
Wykonawcow - wzoér wykazu wykonanych
dostaw - oswiadczenie Wykonawcy
otrzymuje brzmienie:

,Przedktadamy wykaz dostaw wykonanych
nie wczesniej niz 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w
tym okresie, potwierdzajgcy spetnienie
warunkéw udziatu w postepowaniu w
zakresie zdolnosci technicznej i
zawodowej”

Czy wprowadzajgc doprecyzowanie z pkt.1 i
zmiane z pkt.2 przesung Panstwo termin
sktadania ofert o co najmniej 7 dni roboczych?

Zamawiajgcy informuje, ze zmienia terminy

sktadania i otwarcia ofert oraz wyznacza je

jako nastepujgce:

Miejsce, termin i sposéb ztoZenia oferty.

1. Ofert¢ nalezy zlozy¢ w siedzibie
Zamawiajgcego: w sekretariacie
Przedsiebiorstwa Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Brzegu, ul.

Wolnosci 15, 49-300 Brzeg w
nieprzekraczalnym terminie:
do do )
dnia 12.12.2017r. godz. 10:00
2. Otwarcia ofert dokona komisja
przetargowa w siedzibie

Zamawiajacego — Przedsiebiorstwa
Wodociagow i Kanalizacji w Brzegu Sp.
Z 0.0., ul. Wolnosci 15, 49-300 Brzeg:

w o ’
dniu 12.12.2017r. godz. 10:15

»25 Kryteria oceny ofert.

Ponadto Zamawiajgcy zmienia zapisy Zapytéhia Ofértowego — SIWZ w nastepujgcym zakresie:
W czesci | SIWZ — Instrukcja dla Wykonawcow dziat 25 otrzymuje brzmienie:

Zamawiajgcy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktére:

1) zostang ztozone przez Wykonawcéw nie wykluczonych przez Zamawiajgcego z niniejszego

postepowania;

2) nie zostang odrzucone przez Zamawiajgcego.
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2. Oferty zostang ocenione przez Zamawiajgcego w oparciu o nastepujace kryteria i ich znaczenie:

LP KRYTERIUM WAGA
1. CENA 80
2. GWARANCJA JAKOSCI 10
3. KOSZT SERWISU 10

3. W kryterium 1 - CENA najwyzszg liczbe punktow (80 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy zawierajgca
najnizszg cene brutto, a kazda nastepna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Liczba punktdw oferty = (cena oferty najtanszej/cena oferty ocenianej) x 80 pkt.

4. W kryterium 2 - GWARANCJA JAKOSCI - najwyzsza liczbe punktéw (pkt) 10 otrzyma oferta tego
Wykonawcy, ktéry zaproponuje najdiuzszy termin dla gwarancji jakosci, natomiast pozostali
Wykonawcy otrzymajg odpowiednio mniejszg liczbe punktéw obliczong zgodnie z ponizszym
wzorem:

Liczba punktéw oferty = (okres gwarancji w badanej ofercie/okres gwarancji w ofercie

najkorzystniejszej (najdtuzszy okres gwarancji)) x 10 pkt.

UWAGA:

1) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarangji dfuzszy niz 60 miesfecy do oceny
zostanie przyjety 60 miesieczny okres gwarancji;

2) Minimalny wymagany przez Zamawiajgcego okres dla gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy.

3) Termin gwarancji nalezy podac w petnych miesigcach.

5. W kryterium KOSZT SERWISU najwyzszg liczbe punktow (10 pkt) w otrzyma oferta tego
Wykonawecy, ktory zaproponuje najnizszy koszt serwisu, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymajg
odpowiednio mniejsza liczbe punktéw obliczong zgodnie z ponizszym wzorem: '

Liczba punktdw oferty = (koszt serwisu w badanej ofercie/koszt serwisu w ofercie

najkorzystniejszej (najnizszy koszt serwisu)) x 10pkt.

UWAGA:

Koszt serwisu nie moze wynosic 0 zt.

6. Zamawiajgcy zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawce w kryteriach nr 1, nr 2 i nr 3. Jako
najkorzystniejszg Zamawiajgcy wybierze oferte, ktéra otrzyma najwyzszg liczbe punktéw

7. Jezeli Zamawiajacy nie moze dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaty
zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktdrzy ztozyli te oferty, do
ztozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych.

8. Skitadajgc oferty dodatkowe, nie mogg zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych

ofertach.”
PREZES
Pozostate zapisy Zapytania Ofertowego — SIWZ pozostajg bez zmian. ‘t
Art*Stecuta
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